CUADRO GENERAL DE MANDO Y
PROTECCION EN NAVE

LIMITE DE LA FACHADA

RED DE BAJA TENSION

ACOMETIDA INSTALACIONES: 4x16 mm* Cu
Unipolares E.B. Tubo D=60 mm. de PVC reforzado doble pared. L= 5m.
Designacion UN.E. RV 0.6/1 KV

CAJA GENERAL DE PROTECCION FACHADA TIPO -1-40
3 CARTUCHOS FUSIBLES: 40 A; PdeC:50 kA

LINEA REPARTIDORA: 4x16mm*Cu

Unipolares A B.Tubo D=60 mm de PVC reforzado doble pared. L= 0.5 m.
Designacion U.N.E. RV 0.6/1 KV

EQUIPO DE MEDIDA FACHADA
DERIVACION INDIVIDUAL: 4x16mm=Cu

Unipolares A.B.Tubo D=60 mm de PVC reforzado doble pared. L= 15 m.
Designacion U.N.E. RV 0.6/1 KV
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TOMA 32A CAJA4 TERMO

23% ;5m;0.30%

23%

30% 3500W;10m;1.16%

™

TOMAS
2200W:15m;1.49%

™

TOMAS
4400W;10m;1.06%

®

ILUMINACION
1500W:20m;1.41%

®

EMERGENCIA
500W;20m;1.01%
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